
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ

И С П Ы ТА ТЕЛ ЬН А Я Л А БО РА ТО РИ Я 
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: 
san@sanep.vm.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. 
Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.
Телефон/факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, 
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756 
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 982-07п от 25 марта 2020 г.

1. Наименование заказчика: МУП «Водоканал Семилуки».

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода 
питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран в магазине, Воронежская область, г. Семилуки, 
ул. Ломоносова.

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.03.2020 г. 10:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»
Усков А. Б.
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛ: 23.03.2020 г. 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт отбора № 571 п от 23.03.2020 г.
Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

8. Код образца (пробы): 982-07п

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности 
ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

10. с редства измерений, испытательное оборудование:

№
п/п

Наименование,
тип

Заводской
номер

Номер в 
Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, 

протокола об 
аттестации

Срок
действия

1 Фотометр фотоэлектрический
КФК-3-01-"ЗОМЗ"

0801232 32672-06 №13/28 до 13.01.21

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным 
требованиям
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Ф Е Д Е РА Л Ь Н А Я  С Л У Ж БА  ПО Н А Д ЗО РУ  В СФ ЕРЕ ЗА Щ И ТЫ  П РАВ П О Т РЕБИ ТЕ Л ЕЙ
И Б Л А ГО П О Л У Ч И Я  Ч ЕЛ О ВЕ К А  

Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Е  БЮ Д Ж ЕТ Н О Е У Ч РЕЖ Д Е Н И Е ЗД РА В О О Х РА Н Е Н И Я  
«Ц ЕН ТР ГИ ГИ Е Н Ы  И Э П И Д Е М И О Л О ГИ И  В В О РО Н Е Ж С К О Й  О БЛ А С ТИ »  

Ф И Л И А Л  Ф ЕД ЕРА Л ЬН О ГО  БЮ Д Ж ЕТ Н О ГО  У Ч РЕ Ж Д Е Н И Я  ЗД РА В О О Х РА Н Е Н И Я  
«Ц ЕН ТР ГИ ГИ Е Н Ы  И Э П И Д Е М И О Л О ГИ И  В В О РО Н Е Ж С К О Й  О БЛ А С ТИ »

В С Е М И Л У К С К О М , Н И Ж Н Е Д Е ВИ Ц К О М , РЕ П ЬЕ В С К О М , Х О Х О Л Ь С К О М  РА Й О Н А Х

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
Ю ридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: 
san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. 
Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.
Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postniaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, 
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер атт естата аккредитации RA.RU. 511756 
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 962-06п от «25» марта 2020 г.

1. Наименование заказчика: МУП Водоканал Семилуки»

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода 
питьевая

4. Место отбора: МУП Водоканал Семилуки», кран магазин г. Семилуки, ул. Ломоносова

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.03.2020г. 10:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»
Усков А.Б.
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, термосумка с
хладоэлементами t +5°С
Дата п время доставки в ИЛ: 23.03.2020г. 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт отбора № 570 п от 23.03.2020г.
Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020г.

7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

8. Код образца (пробы): 962-06п

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
10. Средства измерений, испытательное оборудование:

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным 
требованиям

12. Место проведения испытания:_____________________________

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)
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Ф ЕД ЕРА Л ЬН А Я  С Л У Ж Б А  ПО Н А Д ЗО РУ  В СФ ЕРЕ ЗА Щ И Т Ы  П РА В П О Т РЕБИ ТЕ Л ЕЙ  
И БЛ А ГО П О Л У Ч И Я  Ч Е Л О В Е К А  

Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Е  Б Ю Д Ж ЕТ Н О Е У Ч РЕЖ Д Е Н И Е ЗД РА В О О Х РА Н Е Н И Я  
«Ц ЕН ТР Г И ГИ Е Н Ы  И Э П И Д Е М И О Л О ГИ И  В В О РО Н Е Ж С К О Й  О БЛ А С ТИ »  

Ф И Л И А Л  Ф Е Д Е РА Л Ь Н О ГО  БЮ Д Ж ЕТН О ГО  У Ч РЕ Ж Д Е Н И Я  ЗД РА ВО О Х РА Н ЕН И Я  
«Ц ЕН ТР Г И ГИ Е Н Ы  И  Э П И Д Е М И О Л О ГИ И  В ВО РО Н Е Ж С К О Й  О БЛ АС ТИ »  

В С Е М И Л У К С К О М , Н И Ж Н Е Д Е В И Ц К О М , РЕ П Ь Е В С К О М , Х О Х О Л Ь С К О М  РА Й О Н А Х

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: 
san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. 
Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.
Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, 
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756 
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 983-07п от 25 марта 2020 г.

1. Наименование заказчика: МУП «Водоканал Семилуки».

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода 
питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран в магазине ЗАО «Тандер», Воронежская область, г. Семилуки, 
ул. Гагарина.

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.03.2020 г. 10:00 
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»
Усков А. Б.
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛ: 23.03.2020 г. 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт отбора № 571 п от 23.03.2020 г.
Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

8. Код образца (пробы): 983-07п

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности 
ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№
п/п

Наименование,
тип

Заводской
номер

Номер в 
Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, 

протокола об 
аттестации

Срок
действия

1 Фотометр фотоэлектрический 
КФК-3-01-"ЗОМЗ"

0801232 32672-06 №13/28 до 13.01.21

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным
требованиям
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Ф Е Д Е РА Л Ь Н А Я  С Л У Ж БА  ПО Н А Д ЗО РУ  В СФ ЕРЕ ЗА Щ И Т Ы  П РАВ П О Т РЕ БИ Т Е Л Е Й
И БЛ А ГО П О Л У Ч И Я  Ч ЕЛ О ВЕК А  

Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Е  БЮ Д Ж ЕТ Н О Е У Ч РЕЖ Д Е Н И Е ЗД РА В О О Х РА Н Е Н И Я  
«Ц ЕН ТР ГИ ГИ ЕН Ы  И Э П И Д Е М И О Л О ГИ И  В ВО РО Н Е Ж С К О Й  О БЛ А С ТИ »  

Ф И Л И А Л  Ф ЕД ЕРА Л ЬН О ГО  БЮ Д Ж ЕТ Н О ГО  У Ч РЕЖ Д Е Н И Я  ЗД РА В О О Х РА Н Е Н И Я  
«Ц ЕН ТР ГИ ГИ Е Н Ы  И Э П И Д Е М И О Л О ГИ И  В В О РО Н Е Ж С К О Й  О БЛ А С ТИ »

В С Е М И Л У К С К О М , Н И Ж Н Е Д Е ВИ Ц К О М , РЕ П ЬЕ ВС К О М , Х О Х О Л Ь С К О М  РА Й О Н А Х

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
Ю ридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: 
san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. 
Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.
Телефон/факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, 
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756 
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 963-06п от «25» марта 2020 г.

1. Наименование заказчика: МУП Водоканал Семилуки»

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода 
питьевая

4. Место отбора: МУП Водоканал Семилуки», кран магазин ЗАО «Тандер»
г. Семилуки, ул. Гагарина

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.03.2020г. 10:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»
Усков А.Б.
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.
Условия доставки, ссылка на план п методы отбора: соответствуют НД, термосумка с
хладоэлементами t +5°С
Дата н время доставки в ИЛ: 23.03.2020г. 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт отбора № 570 п от 23.03.2020г.
Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020г.

7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

8. Код образца (пробы): 963-06п

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
10. Средства измерений, испытательное оборудование:

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным 
требованиям

12. Место проведения испытания:_____________________________________

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ

И С П Ы ТА ТЕЛ ЬН А Я  Л А БО РА ТО РИ Я  
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: 
san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. 
Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.
Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, 
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756 
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 984-07п от 25 марта 2020 г.

1. Наименование заказчика: МУП «Водоканал Семилуки».

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода 
питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран в АО «Семилукихлеб», Воронежская область, г. Семилуки, 
ул. Рязанцева.

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.03.2020 г. 10:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»
Усков А. Б.
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛ: 23.03.2020 г. 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт отбора № 571 п от 23.03.2020 г.
Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

8. Код образца (пробы): 984-07п

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности 
ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

10. с редства измерений, испытательное оборудование:

№
п/п

Наименование,
тип

Заводской
номер

Номер в 
Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, 

протокола об 
аттестации

Срок
действия

1 Фотометр фотоэлектрический 
КФК-3-01-"ЗОМЗ"

0801232 32672-06 №13/28 до 13.01.21

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным 
требованиям
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия
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Ф Е Д Е РА Л Ь Н А Я  С Л У Ж БА  ПО Н А Д ЗО РУ  В СФ ЕРЕ ЗА Щ И Т Ы  П РАВ П О Т РЕБИ ТЕ Л ЕЙ
И Б Л А ГО П О Л У Ч И Я  Ч ЕЛ О ВЕ К А  

Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Е  БЮ Д Ж ЕТ Н О Е У Ч РЕЖ Д Е Н И Е ЗД РА В О О Х РА Н Е Н И Я  
«Ц ЕН ТР ГИ ГИ ЕН Ы  И Э П И Д Е М И О Л О ГИ И  В В О РО Н Е Ж С К О Й  О БЛ А С ТИ »  

Ф И Л И А Л  Ф ЕД ЕРА Л ЬН О ГО  БЮ Д Ж ЕТ Н О ГО  У Ч РЕЖ Д Е Н И Я  ЗД РА В О О Х РА Н Е Н И Я  
«Ц ЕН ТР ГИ ГИ ЕН Ы  И Э П И Д Е М И О Л О ГИ И  В ВО РО Н Е Ж С К О Й  О БЛ А С ТИ »

В С Е М И Л У К С К О М , Н И Ж Н Е Д Е ВИ Ц К О М , РЕ П ЬЕ В С К О М , Х О Х О Л Ь С К О М  РА Й О Н А Х

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: 
san@sanep.vm.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. 
Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.
Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postniaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, 
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756 
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 964-06п от «25» марта 2020 г.

1. Наименование заказчика: МУП Водоканал Семилуки»

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода 
питьевая

4. Место отбора: МУП Водоканал Семилуки», кран АО «Семилукихлеб»

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.03.2020г. 10:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»
Усков А.Б.
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, термосумка с
хладоэлементами t +5°С
Дата и время доставки в ИЛ: 23.03.2020г. 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт отбора № 570 п от 23.03.2020г.
Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020г.

7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

8. Код образца (пробы): 964-06п

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
10. Средства измерений, испытательное оборудование:

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным 
требованиям

12. Место проведения испытания:______________________________________________________________

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Протокол № 964-Обп стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам ), прош едш им  испы тания. П ротокол не м ож ет быть частично воспроизведен без письменного согласия
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ

И С П Ы ТА ТЕЛ ЬН А Я  Л А БО РА ТО РИ Я 
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: 
san@sanep.vm.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. 
Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.
Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, 
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756 
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 985-07п от 25 марта 2020 г.

1. Наименование заказчика: МУП «Водоканал Семилуки».

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода 
питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран в бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГиЭ», 
Воронежская область, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 25

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.03.2020 г. 10:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»
Усков А. Б.
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛ: 23.03.2020 г. 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт отбора № 571 п от 23.03.2020 г.
Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

8. Код образца (пробы): 985-07п

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности 
ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

10. с редства измерений, испытательное оборудование:

№
п/п

Наименование,
тип

Заводской
номер

Номер в 
Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, 

протокола об 
аттестации

Срок
действия

1 Фотометр фотоэлектрический 
КФК-3-01-"ЗОМЗ"

0801232 32672-06 №13/28 до 13.01.21

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным 
требованиям
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ

И С П Ы ТА ТЕЛ ЬН А Я Л А БО РА ТО РИ Я 
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: 
san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. 
Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.
Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, 
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756 
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 965-06п от «25» марта 2020 г.

1. Наименование заказчика: МУП Водоканал Семилуки»

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовлении (для продукции): вода 
питьевая

4. Место отбора: МУП Водоканал Семилуки», кран бактериологическая лаборатория филиала 
ФБУЗ «ЦГиЭ»

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.03.2020г. 10:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»
Усков А.Б.
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, термосумка с
хладоэлементами t +5°С
Дата и время доставки в ИЛ: 23.03.2020г. 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт отбора № 570 п от 23.03.2020г.
Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020г.

7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

8. Код образца (пробы): 965-06п

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
10. Средства измерений, испытательное оборудование:

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным
требованиям

12. Место проведения испытания:______________________________________________________________

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Протокол №  965-06п стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ

И С П Ы ТА ТЕЛ ЬН А Я  Л А БО РА ТО РИ Я  
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: 
san@sanep.vm.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. 
Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.
Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, 
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756 
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 986-07п от 25 марта 2020 г.

1. Наименование заказчика: МУП «Водоканал Семилуки».

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода 
питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран в магазине «Пятерочка», Воронежская область, г. Семилуки, 
ул. Курская.

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.03.2020 г. 10:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»
Усков А. Б.
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛ: 23.03.2020 г. 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт отбора № 571 п от 23.03.2020 г.
Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

8. Код образца (пробы): 986-07п

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности 
ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

10. С редства измерений, испытательное оборудование:

№
п/п

Наименование,
тип

Заводской
номер

Номер в 
Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, 

протокола об 
аттестации

Срок
действия

1 Фотометр фотоэлектрический 
КФК-3-01-"ЗОМЗ"

0801232 32672-06 №13/28 до 13.01.21

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным 
требованиям
Протокол №  986-07П Стр. 1 ИЗ 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. 11ротокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия
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Ф Е Д Е РА Л Ь Н А Я  С Л У Ж БА  ПО Н А Д ЗО РУ  В СФ ЕРЕ ЗА Щ И Т Ы  П РАВ П О Т РЕ Б И Т Е Л Е Й
И БЛ А ГО П О Л У Ч И Я  Ч ЕЛ О ВЕ К А  

Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Е  Б Ю Д Ж ЕТ Н О Е У Ч РЕЖ Д Е Н И Е ЗД РА В О О Х РА Н Е Н И Я  
«Ц ЕН ТР ГИ ГИ ЕН Ы  И Э П И Д Е М И О Л О ГИ И  В ВО РО Н Е Ж С К О Й  О БЛ А С ТИ »  

Ф И Л И А Л  Ф ЕД ЕРА Л ЬН О ГО  БЮ Д Ж ЕТ Н О ГО  У Ч РЕ Ж Д Е Н И Я  ЗД РА В О О Х РА Н Е Н И Я  
«Ц Е Н Т Р ГИ ГИ ЕН Ы  И Э П И Д Е М И О Л О ГИ И  В В О РО Н Е Ж С К О Й  О БЛ А С ТИ »

В С Е М И Л У К С К О М , Н И Ж Н Е Д Е В И Ц К О М , РЕ П ЬЕ В С К О М , Х О Х О Л Ь С К О М  РА Й О Н А Х

И С П Ы ТА ТЕЛ ЬН А Я Л А БО РА ТО РИ Я 
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: 
san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. 
Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.
Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, 
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756 
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 966-06п от «25» марта 2020 г.

1. Наименование заказчика: МУП Водоканал Семилуки»

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода 
питьевая

4. Место отбора: МУП Водоканал Семилуки», кран «Пятерочка»- г.Семилуки, ул.Курская

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.03.2020г. 10:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»
Усков А.Б.
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, термосумка с
хладоэлементами t +5°С
Дата и время доставки в ИЛ: 23.03.2020г. 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт отбора № 570 п от 23.03.2020г.
Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020г.

7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

8. Код образца (пробы): 966-06п

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
10. Средства измерений, испытательное оборудование:

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным
требованиям

12. Место проведения испытания: ___________________________________________________ _

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Протокол №966-0611 стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия

ИЛ

mailto:san@sanep.vrn.ru
mailto:postmaster@higiene.vsi.ru


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ

И С П Ы ТА ТЕЛ ЬН А Я Л А БО РА ТО РИ Я 
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: 
san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. 
Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.
Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, 
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756 
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№  987-07п от 25 марта 2020 г.

1. Наименование заказчика: МУП «Водоканал Семилуки».

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода 
питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран в жилом доме, Воронежская область, г. Семилуки, пер. 
Солнечный, д. 15.

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.03.2020 г. 10:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»
Усков А. Б.
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛ: 23.03.2020 г. 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт отбора № 571 п от 23.03.2020 г.
Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

8. Код образца (пробы): 987-07п

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности 
ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№
п/п

Наименование,
тип

Заводской
номер

Номер в 
Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, 

протокола об 
аттестации

Срок
действия

1 Фотометр фотоэлектрический 
КФК-3-01-"ЗОМЗ"

0801232 32672-06 №13/28 до 13.01.21

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным 
требованиям
Протокол № 987-07п стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ

И С П Ы ТА ТЕЛ ЬН А Я ЛА БО РА ТО РИ Я 
Ю ридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: 
san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. 
Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.
Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, 
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756 
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 967-06п от «25» марта 2020 г.

1. Наименование заказчика: МУП Водоканал Семилуки»

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода 
питьевая

4. Место отбора: МУП Водоканал Семилуки», кран ж.д.№15 по пер.Солнечный

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.03.2020г. 10:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»
Усков А.Б.
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, термосумка с
хладоэлементами t +5°С
Дата и время доставки в ИЛ: 23.03.2020г. 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт отбора № 570 п от 23.03.2020г.
Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020г.

7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

8. Код образца (пробы): 967-06п

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
10. Средства измерений, испытательное оборудование:

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным
требованиям

12. Место проведения испытания:______________________________________________________________

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Протокол №967-06п «ц. 1 ич2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ

И С П Ы ТА ТЕЛ ЬН А Я  Л А БО РА ТО РИ Я  
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: 
san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. 
Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.
Телефон/факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, 
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756 
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 988-07п от 25 марта 2020 г.

1. Наименование заказчика: МУП «Водоканал Семилуки».

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода 
питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран в жилом доме, Воронежская область, г. Семилуки, пер. 
Степной, д. 24.

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.03.2020 г. 10:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»
Усков А. Б.
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛ: 23.03.2020 г. 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт отбора № 571 п от 23.03.2020 г.
Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

8. Код образца (пробы): 988-07п

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности 
ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№
п/п

Наименование,
тип

Заводской
номер

Номер в 
Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, 

протокола об 
аттестации

Срок
действия

1 Фотометр фотоэлектрический 
КФК-3-01-"ЗОМЗ"

0801232 32672-06 №13/28 до 13.01.21

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным 
требованиям
Протокол № 988-07п стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия
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Ф Е Д Е РА Л Ь Н А Я  С Л У Ж БА  ПО Н А Д ЗО РУ  В СФ ЕРЕ ЗА Щ И Т Ы  П РАВ П О Т РЕ Б И Т Е Л Е Й
И Б Л А ГО П О Л У Ч И Я  Ч ЕЛ О ВЕК А  

Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Е  Б Ю Д Ж ЕТ Н О Е У Ч РЕЖ Д Е Н И Е ЗД РА В О О Х РА Н Е Н И Я  
«Ц Е Н Т Р ГИ ГИ ЕН Ы  И Э П И Д Е М И О Л О ГИ И  В ВО РО Н Е Ж С К О Й  О БЛ А С ТИ »  

Ф И Л И А Л  Ф ЕД ЕРА Л ЬН О ГО  БЮ Д Ж ЕТ Н О ГО  У Ч РЕ Ж Д Е Н И Я  ЗД РА В О О Х РА Н Е Н И Я  
«Ц Е Н Т Р ГИ ГИ ЕН Ы  И Э П И Д Е М И О Л О Г И И  В В О РО Н Е Ж С К О Й  О БЛ А С ТИ »

В С Е М И Л У К С К О М , Н И Ж Н Е Д Е В И Ц К О М , РЕ П ЬЕ В С К О М , Х О Х О Л Ь С К О М  РА Й О Н А Х

И С П Ы ТА ТЕЛ ЬН А Я  Л А БО РА ТО РИ Я 
Ю ридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: 
san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. 
Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.
Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, 
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756 
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 968-06п от «25» марта 2020 г.

1. Наименование заказчика: МУП Водоканал Семилуки»

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода 
питьевая

4. Место отбора: МУП Водоканал Семилуки», кран ж.д.№ 24 по пер. Степной

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.03.2020г. 10:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»
Усков А.Б.
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, термосумка с
хладоэлементами t +5°С
Дата и время доставки в ИЛ: 23.03.2020г. 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт отбора № 570 п от 23.03.2020г.
Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020г.

7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

8. Код образца (пробы): 968-06п

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
10. Средства измерений, испытательное оборудование:

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным
требованиям

12. Место проведения испытания:______________________________________________________________

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Протокол № 968-06п стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия

ИЛ

mailto:san@sanep.vrn.ru
mailto:postmaster@higiene.vsi.ru


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ

И С П Ы ТА ТЕЛ ЬН А Я Л А БО РА ТО РИ Я
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: 
san@sanep.vm.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. 
Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.
Телефон/факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, 
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756 
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 989-07п от 25 марта 2020 г.

1. Наименование заказчика: МУП «Водоканал Семилуки».

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода 
питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран в жилом доме, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Химиков, 
Д- 8.___________________________________________________________________________________________________

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.03.2020 г. 10:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»
Усков А. Б.
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛ: 23.03.2020 г. 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт отбора № 571 п от 23.03.2020 г.
Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

8. Код образца (пробы): 989-07п

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности 
ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№
п/п

Наименование,
тип

Заводской
номер

Номер в 
Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, 

протокола об 
аттестации

Срок
действия

1 Фотометр фотоэлектрический 
КФК-3-01-"ЗОМЗ"

0801232 32672-06 №13/28 до 13.01.21

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным 
требованиям
Протокол № 989-07п стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия
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Ф Е Д Е РА Л Ь Н А Я  С Л У Ж БА  ПО Н А Д ЗО РУ  В СФ ЕРЕ ЗА Щ И Т Ы  П РАВ П О Т РЕБИ ТЕ Л ЕЙ
И БЛ А ГО П О Л У Ч И Я  Ч ЕЛ О ВЕ К А  

Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Е  БЮ Д Ж ЕТ Н О Е У Ч РЕЖ Д Е Н И Е ЗД РА В О О Х РА Н Е Н И Я  
«Ц ЕН ТР ГИ ГИ Е Н Ы  И Э П И Д Е М И О Л О ГИ И  В ВО РО Н Е Ж С К О Й  О БЛ А С ТИ »  

Ф И Л И А Л  Ф ЕД Е РА Л Ь Н О ГО  БЮ Д Ж Е Т Н О ГО  У Ч РЕ Ж Д Е Н И Я  ЗД РА В О О Х РА Н Е Н И Я  
«Ц ЕН ТР ГИ ГИ Е Н Ы  И Э П И Д Е М И О Л О ГИ И  В ВО РО Н Е Ж С К О Й  О БЛ А С ТИ »

В С Е М И Л У К С К О М , Н И Ж Н Е Д Е В И Ц К О М , РЕ П ЬЕ ВС К О М , Х О Х О Л Ь С К О М  РА Й О Н А Х

И С П Ы ТА ТЕЛ ЬН А Я Л А БО РА ТО РИ Я 
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: 
san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. 
Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.
Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, 
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756 
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

П РО ТО КО Л  ИСПЫТАНИЙ
№ 969-Обп от «25» марта 2020 г.

1. Наименование заказчика: МУП Водоканал Семилуки»

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода 
питьевая

4. Место отбора: МУП Водоканал Семилуки», кран ж. д.№ 8 по ул. Химиков

5. Условия отбора, доставки
Дата н время отбора: 23.03.2020г. 10:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»
Усков А.Б.
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.
Условия доставки, ссылка на план п методы отбора: соответствуют НД, термосумка с
хладоэлементами t +5°С
Дата и время доставки в ИЛ: 23.03.2020г. 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт отбора № 570 п от 23.03.2020г.
Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01,2020г.

7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

8. Код образца (пробы): 969-06п

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
10. Средства измерений, испытательное оборудование:

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным 
требованиям

12. Место проведения испытания:______________________________________________________________

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Протокол №  969-06п стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: 
san@sanep.vm.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. 
Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.
Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, 
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756 
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 990-07п от 25 марта 2020 г.

1. Наименование заказчика: МУП «Водоканал Семилуки».

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода 
питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран в КНС №1, Воронежская область, г. Семилуки, ул. 25 лет 
Октября.

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.03.2020 г. 10:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»
Усков А. Б.
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛ: 23.03.2020 г. 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт отбора № 571 п от 23.03.2020 г.
Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

8. Код образца (пробы): 990-07п

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности 
ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

10. С редства измерений, испытательное оборудование:

№
п/п

Наименование,
тип

Заводской
номер

Номер в 
Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, 

протокола об 
аттестации

Срок
действия

1 Фотометр фотоэлектрический 
КФК-3-01-"ЗОМЗ"

0801232 32672-06 №13/28 до 13.01.21

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным 
требованиям
Протокол Л1Ь ООО 07 1! стр. 1 ИЗ 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ

И С П Ы ТА ТЕЛ ЬН А Я Л А БО РА ТО РИ Я 
Ю ридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: 
san@sanep.vm.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. 
Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.
Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, 
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756 
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 970-06п от «25» марта 2020 г.

1. Наименование заказчика: МУП Водоканал Семилуки»

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода 
питьевая
4. Место отбора: МУП Водоканал Семилуки», кран КНС №1 (ул.25 Лет Октября)

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.03.2020г. 10:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»
Усков А.Б.
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, термосумка с
хладоэлементами t +5°С
Дата и время доставки в ИЛ: 23.03.2020г. 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт отбора № 570 п от 23.03.2020г.
Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01,2020г.

7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

8. Код образца (пробы): 970-06п

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
10. Средства измерений, испытательное оборудование:

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным 
требованиям

12. Место проведения испытания: _________________________________________________________

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Протокол № 970-06п стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ

И С П Ы ТА ТЕЛ ЬН А Я Л А БО РА ТО РИ Я
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: 
san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. 
Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.
Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, 
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756 
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 991-07п от 25 марта 2020 г.

1. Наименование заказчика: МУП «Водоканал Семилуки».

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода 
питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран в доме, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Пушкинская, 
83.

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.03.2020 г. 10:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»
Усков А. Б.
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛ: 23.03.2020 г. 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт отбора № 571 п от 23.03.2020 г.
Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

8. Код образца (пробы): 991-07п

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности 
ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№
п/п

Наименование,
тип

Заводской
номер

Номер в 
Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, 

протокола об 
аттестации

Срок
действия

1 Фотометр фотоэлектрический 
КФК-3-01-"ЗОМЗ"

0801232 32672-06 №13/28 до 13.01.21

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным 
требованиям
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Ф Е Д Е РА Л Ь Н А Я  С Л У Ж БА  ПО Н А Д ЗО РУ  В СФ ЕРЕ ЗА Щ И Т Ы  П РАВ П О Т РЕ Б И Т Е Л Е Й
И БЛ А ГО П О Л У Ч И Я  Ч ЕЛ О ВЕ К А  

Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Е  БЮ Д Ж ЕТ Н О Е У Ч РЕЖ Д Е Н И Е ЗД РА В О О Х РА Н Е Н И Я  
«Ц ЕН ТР ГИ ГИ Е Н Ы  И Э П И Д Е М И О Л О ГИ И  В В О РО Н Е Ж С К О Й  О БЛ А С ТИ »  

Ф И Л И А Л  Ф ЕД ЕРА Л ЬН О ГО  БЮ Д Ж ЕТ Н О ГО  У Ч РЕ Ж Д Е Н И Я  ЗД РА В О О Х РА Н Е Н И Я  
«Ц ЕН ТР ГИ ГИ ЕН Ы  И Э П И Д Е М И О Л О ГИ И  В В О РО Н Е Ж С К О Й  О БЛ А С ТИ »

В С Е М И Л У К С К О М , Н И Ж Н Е Д Е В И Ц К О М , РЕ П ЬЕ ВС К О М , Х О Х О Л Ь С К О М  РА Й О Н А Х

И С П Ы ТА ТЕЛ ЬН А Я  ЛА БО РА ТО РИ Я 
Ю ридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: 
san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. 
Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.
Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, 
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756 
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 971-06п от «25» марта 2020 г.

1. Наименование заказчика: МУП Водоканал Семилуки»

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода 
питьевая

4. Место отбора: МУП Водоканал Семилуки», кран ж.д.№ 83 по ул. Пушкинская

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.03.2020г. 10:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»
Усков А.Б.
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, термосумка с
хладоэлементами t +5°С
Дата и время доставки в ИЛ: 23.03.2020г. 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт отбора № 570 п от 23.03.2020г.
Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01,2020г.

7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

8. Код образца (пробы): 971-06п

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
10. Средства измерений, испытательное оборудование:

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным 
требованиям

12. Место проведения испытания:______________________________________________________________

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Протокол № 971-06п стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ

И С П Ы ТА ТЕЛ ЬН А Я  Л А БО РА ТО РИ Я  
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: 
san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. 
Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.
Телефон/факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, 
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756 
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 992-07п от 25 марта 2020 г.

1. Наименование заказчика: МУП «Водоканал Семилуки».

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода 
питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран в ООШ микрорайона Южный (п. Новый), Воронежская 
область, г. Семилуки.

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.03.2020 г. 10:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»
Усков А. Б.
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛ: 23.03.2020 г. 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт отбора № 571 п от 23.03.2020 г.
Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

8. Код образца (пробы): 992-07п

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности 
ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

10. с редства измерений, испытательное оборудование:

№
п/п

Наименование,
тип

Заводской
номер

Номер в 
Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, 

протокола об 
аттестации

Срок
действия

1 Фотометр фотоэлектрический 
КФК-3-01-"ЗОМЗ"

0801232 32672-06 №13/28 до 13.01.21

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным 
требованиям
Протокол № 992-07п стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия
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Ф Е Д Е РА Л Ь Н А Я  С Л У Ж БА  ПО Н А Д ЗО РУ  В СФ ЕРЕ ЗА Щ И Т Ы  П РА В П О Т РЕ БИ Т Е Л Е Й
И Б Л А ГО П О Л У Ч И Я  Ч ЕЛ О ВЕ К А  

Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Е  БЮ Д Ж ЕТ Н О Е У Ч РЕЖ Д Е Н И Е ЗД РА В О О Х РА Н Е Н И Я  
«Ц ЕН ТР ГИ ГИ Е Н Ы  И Э П И Д Е М И О Л О ГИ И  В В О РО Н Е Ж С К О Й  О БЛ А С ТИ »  

Ф И Л И А Л  Ф ЕД ЕРА Л ЬН О ГО  БЮ Д Ж ЕТ Н О ГО  У Ч РЕЖ Д Е Н И Я  ЗД РА В О О Х РА Н Е Н И Я  
«Ц ЕН ТР ГИ ГИ Е Н Ы  И Э П И Д Е М И О Л О ГИ И  В В О РО Н Е Ж С К О Й  О БЛ А С ТИ »

В С Е М И Л У К С К О М , Н И Ж Н Е Д Е ВИ Ц К О М , РЕ П ЬЕ ВС К О М , Х О Х О Л Ь С К О М  РА Й О Н А Х

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Ю ридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: 
san@sanep.vm.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. 
Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.
Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, 
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756 
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 972-06п от «25» марта 2020 г.

1. Наименование заказчика: МУП Водоканал Семилуки»

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода 
питьевая

4. Место отбора: МУП Водоканал Семилуки», кран ООШ микрорайона Южный (п. Новый)

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.03.2020г. 10:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»
Усков А.Б.
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, термосумка с
хладоэлементами t+5°C
Дата и время доставки в ИЛ: 23.03.2020г. 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт отбора № 570 п от 23.03.2020г.
Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020г.

7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

8. Код образца (пробы): 972-06п

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
10. Средства измерений, испытательное оборудование:

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным
требованиям

12. Место проведения испытания:______________________________________________________________

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Протокол № 972-06п стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия

ИЛ

mailto:san@sanep.vm.ru
mailto:postmaster@higiene.vsi.ru


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: 
san@sanep.vm.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. 
Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.
Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, 
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756 
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 993-07п от 25 марта 2020 г.

1. Наименование заказчика: МУП «Водоканал Семилуки».

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода 
питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран в доме, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Лесная, 
микрорайон Южный (с. Старое).

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.03.2020 г. 10:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»
Усков А. Б.
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛ: 23.03.2020 г. 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт отбора № 571 п от 23.03.2020 г.
Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

8. Код образца (пробы): 993-07п

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности 
ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

10. С редства измерений, испытательное оборудование:

№
п/п

Наименование,
тип

Заводской
номер

Номер в 
Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, 

протокола об 
аттестации

Срок
действия

1 Фотометр фотоэлектрический 
КФК-3-01-"ЗОМЗ"

0801232 32672-06 №13/28 до 13.01.21

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным 
требованиям
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ

И С П Ы ТА ТЕЛ ЬН А Я  Л А БО РА ТО РИ Я 
Ю ридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: 
san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. 
Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.
Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, 
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756 
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 973-06п от «25» марта 2020 г.

1. Наименование заказчика: МУП Водоканал Семилуки»

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовлении (для продукции): вода 
питьевая

4. Место отбора: МУП Водоканал Семилуки», кран ж.д. №1 по ул. Лесная микрорайон Южный 
(с. Старое)

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.03.2020г. 10:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»
Усков А.Б.
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, термосумка с
хладоэлементами t +5°С
Дата и время доставки в ИЛ: 23.03.2020г. 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт отбора № 570 п от 23.03.2020г.
Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020г.

7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

8. Код образца (пробы): 973-06п

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
10. Средства измерений, испытательное оборудование:

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным
требованиям

12. Место проведения испытания:______________________________________________________________

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: 
san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. 
Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.
Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, 
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756 
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 994-07п от 25 марта 2020 г.

1. Наименование заказчика: МУП «Водоканал Семилуки».

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода 
питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран в доме, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Щеголевой,
д.13, (микрорайон Березки).

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.03.2020 г. 10:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»
Усков А. Б.
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛ: 23.03.2020 г. 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт отбора № 571 п от 23.03.2020 г.
Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

8. Код образца (пробы): 994-07п

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности 
ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

10. С редства измерений, испытательное оборудование:

№
п/п

Наименование,
тип

Заводской
номер

Номер в 
Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, 

протокола об 
аттестации

Срок
действия

1 Фотометр фотоэлектрический 
КФК-3-01-"ЗОМЗ"

0801232 32672-06 №13/28 до 13.01.21

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным 
требованиям
Протокол № 994-07п стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ

И С П Ы ТА ТЕЛ ЬН А Я ЛА БО РА ТО РИ Я 
Ю ридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: 
san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. 
Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.
Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, 
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756 
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 974-06п от «25» марта 2020 г.

1. Наименование заказчика: МУП Водоканал Семилуки»

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода 
питьевая

4. Место отбора: МУП Водоканал Семилуки», кран ж.д. №13 по ул. Щеголевой микрорайон Березки

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.03.2020г. 10:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»
Усков А.Б.
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, термосумка с
хладоэлементами t +5°С
Дата и время доставки в ИЛ: 23.03.2020г. 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт отбора № 570 п от 23.03.2020г.
Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01,2020г.

7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

8. Код образца (пробы): 974-06п

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
10. Средства измерений, испытательное оборудование:

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным 
требованиям

12. Место проведения испытания:______________________________________________________________

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Протокол №  974-Обп СТр. 1 ИЗ 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия

mailto:san@sanep.vrn.ru
mailto:postmaster@higiene.vsi.ru


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ

И С П Ы ТА ТЕЛ ЬН А Я Л А БО РА ТО РИ Я 
Юридический адрес: 394038, г, Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: 
san@sanep.vm.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. 
Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.
Телефон/факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, 
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756 
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 995-07п от 25 марта 2020 г.

1. Наименование заказчика: МУП «Водоканал Семилуки».

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода 
питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран в доме, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Заречная, д.5.

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.03.2020 г. 10:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»
Усков А. Б.
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛ: 23.03.2020 г. 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт отбора № 571 п от 23.03.2020 г.
Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

8. Код образца (пробы): 995-07п

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности 
ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

10. С редства измерений, испытательное оборудование:

№
п/п

Наименование,
тип

Заводской
номер

Номер в 
Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, 

протокола об 
аттестации

Срок
действия

1 Фотометр фотоэлектрический 
КФК-3-01-"ЗОМЗ"

0801232 32672-06 №13/28 до 13.01.21

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным 
требованиям
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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А  П О  Н А Д ЗО Р У  В С Ф Е Р Е  З А Щ И Т Ы  П Р А В  П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й
И  Б Л А Г О П О Л У Ч И Я  Ч Е Л О В Е К А  

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
« Ц Е Н Т Р  Г И Г И Е Н Ы  И  Э П И Д Е М И О Л О Г И И  В В О Р О Н Е Ж С К О Й  О Б Л А С Т И »  

Ф И Л И А Л  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Г О  Б Ю Д Ж Е Т Н О Г О  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
« Ц Е Н Т Р  Г И Г И Е Н Ы  И  Э П И Д Е М И О Л О Г И И  В В О Р О Н Е Ж С К О Й  О Б Л А С Т И »

В С Е М И Л У К С К О М , Н И Ж Н Е Д Е В И Ц К О М , Р Е П Ь Е В С К О М , Х О Х О Л Ь С К О М  Р А Й О Н А Х

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: 
san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. 
Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.
Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postniaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, 
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756 
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 975-06п от «25» марта 2020 г.

1. Н аименование заказчика: МУП Водоканал Семилуки»

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а

3. Н аименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода 
питьевая

4. Место отбора: МУП Водоканал Семилуки», кран ж.д. № 5 по ул. Заречная

5. У словия отбора, доставки
Д ата и время отбора: 23.03.2020г. 10:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»
Усков А.Б.
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.
Условия доставки, ссы лка на план и методы отбора: соответствуют НД, термосумка с
хладоэлементами t +5°С
Д ата и время доставки в ИЛ: 23.03.2020г. 12:00

6. Д ополнительные сведения: Акт отбора № 570 п от 23.03.2020г.
Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020г.

7. НД, регламентирую щ ие оценку соответствия/несоответствия требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

8. Код образца (пробы): 975-06п

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
10. Средства измерений, испытательное оборудование:

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным 
требованиям

12. Место проведения испы тания:_______ _ _ ___________________________________________________

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: 
san@sanep.vm.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. 
Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.
Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, 
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756 
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 996-07п от 25 марта 2020 г.

1. Наименование заказчика: МУП «Водоканал Семилуки».

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода 
питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран в доме, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Боярская, д.38.

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.03.2020 г. 10:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»
Усков А. Б.
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД 
Дата и время доставки в И Л : 23.03.2020 г. 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт отбора № 571 п от 23.03.2020 г.
Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

8. Код образца (пробы): 996-07п

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности 
ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

10. С редства измерений, испытательное оборудование:

№
п/п

Наименование,
тип

Заводской
номер

Номер в 
Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, 

протокола об 
аттестации

Срок
действия

1 Фотометр фотоэлектрический 
КФК-3-01-"ЗОМЗ"

0801232 32672-06 №13/28 до 13.01.21

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным
требованиям
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ИЛ

mailto:san@sanep.vm.ru
mailto:postmaster@higiene.vsi.ru


Ф Е Д Е РА Л Ь Н А Я  С Л У Ж БА  ПО Н А Д ЗО РУ  В СФ ЕРЕ ЗА Щ И Т Ы  П РАВ П О Т РЕ Б И Т Е Л Е Й
И БЛ А ГО П О Л У Ч И Я  Ч ЕЛ О ВЕ К А  

Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Е  БЮ Д Ж ЕТ Н О Е У Ч РЕ Ж Д Е Н И Е  ЗД РА В О О Х РА Н Е Н И Я  
«Ц ЕН ТР ГИ ГИ Е Н Ы  И Э П И Д Е М И О Л О ГИ И  В В О РО Н Е Ж С К О Й  О БЛ А С ТИ »  

Ф И Л И А Л  Ф ЕД ЕРА Л ЬН О ГО  БЮ Д Ж ЕТ Н О ГО  У Ч РЕ Ж Д Е Н И Я  ЗД РА В О О Х РА Н Е Н И Я  
«Ц ЕН ТР ГИ ГИ Е Н Ы  И Э П И Д Е М И О Л О Г И И  В В О РО Н Е Ж С К О Й  О БЛ А С ТИ »

В С Е М И Л У К С К О М , Н И Ж Н Е Д Е ВИ Ц К О М , РЕ П ЬЕ В С К О М , Х О Х О Л Ь С К О М  РА Й О Н А Х

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: 
san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. 
Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.
Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, 
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756 
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

П РО ТО КО Л  И СП Ы ТА Н И Й
№ 976-06п от «25» марта 2020 г.

1. Н аименование заказчика: МУП Водоканал Семилуки»

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а

3. Н аименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода 
питьевая

4. Место отбора: МУП Водоканал Семилуки», кран ж.д. № 38 по ул. Боярской

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.03.2020г. 10:00
Ф .И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»
Усков А.Б.
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.
Условия доставки, ссы лка на план и методы отбора: соответствуют НД, термосумка с
хладоэлементами t +5°С
Д ата и время доставки в ИЛ: 23.03.2020г. 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт отбора № 570 п от 23.03.2020г.
Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020г.

7. НД, регламентирую щ ие оценку соответствия/несоответствия требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

8. Код образца (пробы): 976-06п

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." :
10. Средства измерений, испытательное оборудование:

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным 
требованиям

12. Место проведения испы тания:______________________________________________________________

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: 
san@sanep.vm.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. 
Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.
Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, 
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756 
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 997-07п от 25 марта 2020 г.

1. Наименование заказчика: МУП «Водоканал Семилуки».

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода 
питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран в доме, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Прохладная,
Д . 6 .

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.03.2020 г. 10:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»
Усков А. Б.
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛ: 23.03.2020 г. 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт отбора № 571 п от 23.03.2020 г.
Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

8. Код образца (пробы): 997-07п

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности 
ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

10. С редства измерений, испытательное оборудование:

№
п/п

Наименование,
тип

Заводской
номер

Номер в 
Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, 

протокола об 
аттестации

Срок
действия

1 Фотометр фотоэлектрический 
КФК-3-01-"ЗОМЗ"

0801232 32672-06 №13/28 до 13.01.21

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным 
требованиям
Протокол № 997-07п стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия

ИЛ
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Ф Е Д Е РА Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А  П О " * * *  П ° Т Р Е ™ Е “

Ф И Л И А Л  Ф ЕД Е РА Л Ь Н О ГО  БЮ Д Ж ЕТ Н О ГО  У Ч РЕЖ Д Е Н И Я  ЗД РА В О О Х РА Н Е Н И Я
«Ц ЕН ТР ГИ ГИ Е Н Ы  И Э П И Д Е М И О Л О Г И И  В ВО РО Н Е Ж С К О Й  

В С Е М И Л У К С К О М , Н И Ж Н Е Д Е В И Ц К О М , РЕ П ЬЕ В С К О М , Х О Х О Л Ь С К О М  РАНО

И С П Ы ТА ТЕЛ ЬН А Я  ЛА БО РА ТО РИ Я 
Ю ридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-ma.l: 
san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 105э600128889,
ИНН/КПП 3665049241/366501001 „  „
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукскии район, г.

С е м и л у к и ,  у л .  25 лет Октября, д. 25. щ г п п ш ш т а  О Г Р Н  1053600128889
Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 105o6UUizs5»y,
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756 
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 977-06п от «25» марта 2020 г.

1. Наименование заказчика: МУП Водоканал Семилуки»______________________________ ____________

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а ______ _________________

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода
питьевая ___________________________________

4. Место отбора: МУП Водоканал Семилуки», кран ж.д. № 6 по ул. Прохладной

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.03.2020г. 10:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»
Усков А.Б.
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, термосумка с
хладоэлементами t +5°С
Дата и время доставки в ИЛ: 23.03.2020г. 12:00

6. Д ополнительные сведения: Акт отбора № 570 п от 23.03.2020г.
Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01,2020г.

7• НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

8. Код образца (пробы): 977-06п

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
10. Средства измерений, испытательное оборудование:

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным 
требованиям

12. Место проведения испытания:______________________

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Протокол №  977-06п

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия
ИЛ
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Р е з у л ь т а т ы  и с п ы т а н и й

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
1 Общее число 

микроорганизмов
КОЕ/мл 12 не более 50 МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии

бактерий в 
100 мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

о T ермотолерантные 
колиформные бактерии

бактерий в 
100 мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Дата проведения испытаний: 23 
Испытания проводил(и): Фили 

ФИО лица, ответственного за п

-25.03.2020г
пцова С.В., фельдшер-лаборант, Сидорова О.В., биолог 
эоведение испытаний: Сидорова О.В., биолог

М нения и толкования: 

Примечание:__________
(там, где это применимо и уместно)

Лицо, утвердивш ее п§0токо$1/

Лицо, ответственное за офр^тйд^ше протокола 

помощник врача по Г'КЙь^спы ° ^
i W

Саврасова М.Н.,

Ващук В.В., руководитель ИЛ

Протокол №  977-Обп СТР- 2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия

ИЛ



1 2 . М е с т о  п р о в е д е н и я  и с п ы т а н и я :
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории) 

Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й  а н а л и з

1 Запах балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164 п. 5

2 Мутность ЕМФ 1,3±0,3 не более 2,6 ГОСТ Р 57164 п.6 
(измерение проводилось 

при длине волны 
падающего излучения 

530 нм)
3 Привкус(вкус) балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164 п. 5

4 Цветность градус 6,1±1,8 не более 20 ГОСТ 31868 метод Б

Дата проведения испытаний: 23.03.2020 г.
Испытания проводил(и): Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., заведующий отделом, 
врач-лаборант
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красавина Т.Н., заведующий отделом,

врач-лаборант

Мнения и толкования:

Примечание:

(там где это применимо и уместно)

Лицо, ответственное за оформление протокола: 

помощник врача по ГТ

Лицо, утвердившее прот;

Саврасова М.Н.,

Ващук В.В., руководитель ИЛ

, l p | i
О

Протокол №  997-07п стр. 2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия
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Р е з у л ь т а т ы  и с п ы т а н и й

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
1 Общее число 

микроорганизмов
КОЕ/мл 7 не более 50 МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии

бактерий в 
100 мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

бактерий в 
100 мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Дата проведения испытаний: 23 -25.03.2020г
Испытания проводил(и): Филипцова С.В., фельдшер-лаборант, Сидорова О.В., биолог 

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидорова О.В., биолог

М нения и толкования: 

Примечание:__________
(там, где это применимо и уместно)

Лицо, ответственное за pdbopj
Ж ш  22°/Ь4помощ ник врача

Л ицо, у твердивш

Саврасова М.Н.,

Ващ ук В.В., руководитель ИЛ

Протокол №  976-Обп стр‘ из
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия

ИЛ



12 . М е с т о  п р о в е д е н и я  и с п ы т а н и я :_____________________________________________________________________
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И И  А Н А Л И З

1 Запах балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164 п. 5

2 Мутность ЕМФ менее 1,0 не более 2,6 ГОСТ Р 57164 п.6 
(измерение проводилось 

при длине волны 
падающего излучения 

530 нм)
3 Привкус (вкус) балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164 п. 5

4 Цветность градус 6,1±1,8 не более 20 ГОСТ 31868 метод Б

Дата проведения испытаний: 23.03.2020 г.
Испытания проводил(и): Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., заведующий отделом, 
врач-лаборант
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красавина Т.Н., заведующий отделом,

врач-лаборант

Мнения и толкования:
(там где это применимо и уместно)

Примечание:

Лицо, ответственное за оформлец ц е т ютокола: 

помощник врача по ГТ / М » ,

Лицо, утвердившее про!
7 0

/Ъ 2 0 *

Саврасова М.Н.,

Ващук В.В., руководитель ИЛ
’/

Протокол № 996-07п стр. 2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия
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Рез!^льтаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г  И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А 1 н и я
1 Общее число 

микроорганизмов
КОЕ/мл 10 не более 50 МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии

бактерий в 
100 мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

бактерий в 
100 мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Дата проведения испытаний: 23 -25.03.2020г
Испытания проводил(и): Филипцова С.В., фельдшер-лаборант, Сидорова О.В., биолог 
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидорова О.В., биолог

М нения и толкования: 

П римечание:__________
(там, где это применимо и уместно)

Лицо, ответственное за оформление протокола

помощ ник врача лог£
ом, Реп/

Лицо, утверди/1

С аврасова М.Н.,

Ващ ук В.В., руководитель ИЛ

Про I око I №  975-Обм СТр ^ ИЗ 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия
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12 . М е с т о  п р о в е д е н и я  и с п ы т а н и я :
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории) 

Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З

1 Запах балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164 п. 5

2 Мутность ЕМФ менее 1,0 не более 2,6 ГОСТ Р 57164 п.6 
(измерение проводилось 

при длине волны 
падающего излучения 

530 нм)
3 Привкус (вкус) балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164 п. 5

4 Цветность градус 6,0±1,8 не более 20 ГОСТ 31868 метод Б

Дата проведения испытаний: 23.03.2020 г.
Испытания проводил(и): Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., заведующий отделом, 
врач-лаборант
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красавина Т.Н., заведующий отделом,

врач-лаборант

Мнения и толкования:

Примечание:

(там где это применимо и уместно)

Лицо, ответственное 

помощник врача

Лицо, утвердивш

Саврасова М.Н.,

Ващук В.В., руководитель ИЛ

Протокол № 995-07п 0ТР- 2 из 2
Результаты относятся К образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия
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Р е з у л ь т а т ы  и с п ы т а н и й

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А ] н и я
1 Общее число 

микроорганизмов
КОЕ/мл 11 не более 50 МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии

бактерий в 
100 мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

бактерий в 
100 мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Дата проведения испытаний: 23 -25.03.2020г
Испытания проводил(и): Филипцова С.В., фельдшер-лаборант, Сидорова О.В., биолог 

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидорова О.В., биолог

М нения и то л ко в ан и я :_________________________________________
(там, где это применимо и уместно) 

Примечание:___________________________________________________

Протокол № 974-Обп стр. 2 ИЗ 2
Результаты  относятся  к образц ам  (пробам ), прош едш им  испы тания. П ротокол не м ож ет бы ть частично воспроизведен  без п исьм ен ного согласия

ИЛ



12 . М е с т о  п р о в е д е н и я  и с п ы т а н и я :   __________
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

О Р ]Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З

1 Запах балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164 п. 5

2 Мутность ЕМФ менее 1,0 не более 2,6 ГОСТ Р 57164 п.6 
(измерение проводилось 

при длине волны 
падающего излучения 

530 нм)
3 Привкус(вкус) балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164 п. 5

4 Цветность градус 6,0±1,8 не более 20 ГОСТ 31868 метод Б

Дата проведения испытаний: 23.03.2020 г.
Испытания проводил(и): Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., заведующий отделом, 
врач-лаборант
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красавина Т.Н., заведующий отделом,

врач-лаборант

Мнения и толкования:

Примечание:

(там где это применимо и уместно)

Лицо, ответственное за оформление протокола:
гиг

помощник врача по 4 * %

Лицо, утвердив

Саврасова М.Н.,

Ващук В.В., руководитель ИЛ

Протокол № 994-07п стр. 2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия
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Р е з у л ь т а т ы  и с п ы т а н и й

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А 1 Н И И
1 Общее число 

микроорганизмов
КОЕ/мл 5 не более 50 МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии

бактерий в 
100 мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

бактерий в 
100 мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Дата проведения испытаний: 23 -25.03.2020г
Испытания проводил(и): Филипцова С.В., фельдшер-лаборант, Сидорова О.В., биолог 

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидорова О.В., биолог

М нения н толкования: 

П римечание:__________
(там, где это применимо и уместно)

Лицо, ответстве.

помощи и к B p a k m i T

Лицо, утверд

Саврасова М .Н.,

Ващ ук В.В., руководитель ИЛ

Протокол №  973-06п стр. 2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия

ИЛ



12 . М е с т о  п р о в е д е н и я  и с п ы т а н и я :
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории) 

Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И И  А Н А Л И З

1 Запах балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164 п. 5

2 Мутность ЕМФ менее 1,0 не более 2,6 ГОСТ Р 57164 п.6 
(измерение проводилось 

при длине волны 
падающего излучения 

530 нм)
3 Привкус(вкус) балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164 п. 5

4 Цветность градус 6,0±1,8 не более 20 ГОСТ 31868 метод Б

Дата проведения испытаний: 23.03.2020 г.
Испытания проводил(и): Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., заведующий отделом, 
врач-лаборант
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красавина Т.Н., заведующий отделом,

врач-лаборант

Мнения и толкования:
(там где это применимо и уместно)

Примечание:

Лицо, ответственное 

помощник врача по Г

Лицо, утвердившее пр©;

Саврасова М.Н.,

Ващук В.В., руководитель ИЛ

Протокол № 993-07п СТР- 2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия

ИЛ



Р е з у л ь т а т ы  и с п ы т а н и й

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
1 Общее число 

микроорганизмов
КОЕ/мл 1 не более 50 МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии

бактерий в 
100 мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

О Термотолерантные 
колиформные бактерии

бактерий в 
100 мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Дата проведения испытаний: 23 -25.03.2020г
Испытания проводил(и): Филипцова С.В., фельдшер-лаборант, Сидорова О.В., биолог 

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидорова О.В., биолог

М нения и то л к о в ан и я :_________________________________________
(там, где это применимо и уместно)

П рим ечание^

Лицо, ответст 

помощ ник врача

Лицо, утвердив

Протокол №  972-06п СТР- 2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия

ил



1 2 . М е с т о  п р о в е д е н и я  и с п ы т а н и я :
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З

1 Запах балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164 п. 5

2 Мутность ЕМФ менее 1,0 не более 2,6 ГОСТ Р 57164 п.6 
(измерение проводилось 

при длине волны 
падающего излучения 

530 нм)
3 Привкус(вкус) балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164 п. 5

4 Цветность градус 5,9±1,8 не более 20 ГОСТ 31868 метод Б

Дата проведения испытаний: 23.03.2020 г.
Испытания проводил(и): Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., заведующий отделом, 
врач-лаборант
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красавина Т.Н., заведующий отделом,

врач-лаборант

Мнения и толкования:
(там где это применимо и уместно)

Примечание:

Лицо, ответственное даффокмл 

помощник врача 3 -5: От/

л %Лицо, утвердившее tJ

Саврасова М.Н.,

Ващук В.В., руководитель ИЛ

%  * *И1<? ВИИ

ИЛ

Протокол № 992-07п стр. 2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия



Р е з у л ь т а т ы  и с п ы т а н и й

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
1 Общее число 

микроорганизмов
КОЕ/мл 15 не более 50 МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии

бактерий в 
100 мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

бактерий в 
100 мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Дата проведения испытаний: 23 -25.03,2020г
Испытания проводил(и): Филипцова С.В., фельдшер-лаборант, Сидорова О.В., биолог 

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидорова О.В., биолог

М нения и толкования: 

П римечание:__________
(там, где это применимо и уместно)

Лицо, ответственное 

помощ ник врача

Лицо, у гвердиви^е31|
Tv-35.'

С аврасова М.Н.,

Ващук В.В., руководитель ИЛ

Протокол № 971-0бп СТР- 2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия

ИЛ



12 . М е с т о  п р о в е д е н и я  и с п ы т а н и я :_____________________________________________________________________
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Результаты  испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И И  А Н А Л И З

1 Запах балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164 п. 5

2 Мутность ЕМФ менее 1,0 не более 2,6 ГОСТ Р 57164 п.6 
(измерение проводилось 

при длине волны 
падающего излучения 

530 нм)
3 Привкус(вкус) балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164 п. 5

4 Цветность градус 5,9±1,8 не более 20 ГОСТ 31868 метод Б

Дата проведения испытаний: 23.03.2020 г.
Испытания проводил(и): Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., заведующий отделом, 
врач-лаборант
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красавина Т.Н., заведующий отделом,

врач-лаборант

Мнения и толкования:_________________________________________
(там где это применимо и уместно)

Примечание:

Протокол №  991-07п стр. 2 из 2
Результаты относятся к образц ам  (пробам ), прош едш им  испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия

ИЛ



Р е з у л ь т а т ы  и с п ы т а н и и

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
1 Общее число 

микроорганизмов
КОЕ/мл 6 не более 50 МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии

бактерий в 
100 мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

бактерий в 
100 мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Дата проведения испытаний: 23 -25.03.2020г
Испытания проводил(и): Филипцова С.В., фельдшер-лаборант, Сидорова О.В., биолог 

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидорова О.В., биолог

М нения и то л ко в ан и я :_________________________________________
(там, где это применимо и уместно)

Примечание:___________________________________________________

Протокол №  970-0бп стр. 2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия

ИЛ



12 . М е с т о  п р о в е д е н и я  и с п ы т а н и я :_____________________________________________________________________
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И И  А Н А Л И З

1 Запах балл 2 застойный не более 2 ГОСТ Р 57164 п. 5

2 Мутность ЕМФ менее 1,0 не более 2,6 ГОСТ Р 57164 п.6 
(измерение проводилось 

при длине волны 
падающего излучения 

530 нм)
3 Привкус(вкус) балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164 п. 5

4 Цветность градус 6,0±1,8 не более 20 ГОСТ 31868 метод Б

Дата проведения испытаний: 23.03.2020 г.
Испытания проводил(и): Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., заведующий отделом, 
врач-лаборант
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красавина Т.Н., заведующий отделом,

врач-лаборант

Мнения и толкования:
(там где это применимо и уместно)

Примечание:

Лицо, ответственное з\ 

помощник врача п<у^

}25g
Лицо, утвердившеё|с§|^т$к

Саврасова М.Н.,

Ващук В.В., руководитель ИЛ

Протокол №  990-07п С'Ф ' 2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия

ИЛ



Результаты исиытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А 1 я и я
1 Общее число 

микроорганизмов
КОЕ/мл 13 не более 50 МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии

бактерий в 
100 мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

бактерий в 
100 мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Дата проведения испытаний: 23 -25.03,2020г
Испытания проводил(и): Филипцова С.В., фельдшер-лаборант, Сидорова О.В., биолог 
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидорова О.В., биолог

М нения н то л ко в ан и я :_________________________________________________________________
(там, где это применимо и уместно)

П римечание:___________________________________________________________________________

Саврасова М.Н.,

Ващ ук В.В., руководитель И Л

Лицо, ответственное 

помощ ник врача "

>х_г<
Лицо, у тв ер д и в ш е й ^ о то к о '

Протокол X» 969-Обп стр. 2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия

ИЛ



___________ Результаты испытаний

1 2 . М е с т о  п р о в е д е н и я  и с п ы т а н и я :____________________________

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й  а н а л и з

1 Запах балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164 п. 5

2 Мутность ЕМФ 2,5±0,5 не более 2,6 ГОСТ Р 57164 п.6 
(измерение проводилось 

при длине волны 
падающего излучения 

530 нм)
3 Привкус (вкус) балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164 п. 5

4 Цветность градус 6,2±1,9 не более 20 ГОСТ 31868 метод Б

Дата проведения испытаний: 23.03.2020 г.
Испытания проводил(и): Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., заведующий отделом, 
врач-лаборант
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красавина Т.Н., заведующий отделом,

врач-лаборант

Мнения и толкования:
(там где это применимо и уместно)

Примечание:

Лицо, ответственное за о

помощник врача по ГТо^^Тспыта,.*-р

Лицо, утвердившее uppti

Саврасова М.Н.,

"■ * av'i'i

Ващ ук В.В., руководитель ИЛ

Протокол №989-07п стр. 2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол Не может быть частично воспроизведен без письменного согласия

ИЛ



Р е з у л ь т а т ы  и с п ы т а н и й

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А 1 н и я
] Общее число 

микроорганизмов
КОЕ/мл 9 не более 50 МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии

бактерий в 
100 мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

бактерий в 
100 мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Дата проведения испытаний: 23 -25.03.2020г
Испытания проводил(и): Филипцова С.В., фельдшер-лаборант, Сидорова О.В., биолог 

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидорова О.В., биолог

М нения и толкования: 

П римечание:__________
(там, где это применимо и уместно)

Лицо, ответственное за оформление протокола: 

помощник врача по П Ь йаЙолол2.

Лицо, утвердив ш efeДгроз о к о л

ы
т >

* вин

Саврасова М.Н.,

Ващ ук В.В., руководитель ИЛ

Протокол №  968-06п СТР-2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия

ИЛ



12. Место проведения испытания:  _______________________
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории) 

_____________ Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И И  А Н А Л И З

1 Запах балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164 п. 5

2 Мутность ЕМФ 2,5±0,5 не более 2,6 ГОСТ Р 57164 п.6 
(измерение проводилось 

при длине волны 
падающего излучения 

530 нм)
3 Привкус (вкус) балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164 п. 5

4 Цветность градус 6,2±1,8 не более 20 ГОСТ 31868 метод Б

Дата проведения испытаний: 23.03.2020 г.
Испытания проводил(и): Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., заведующий отделом, 
врач-лаборант
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красавина Т.Н., заведующий отделом,

врач-лаборант

Мнения и толкования:
(там где это применимо и уместно)

Примечание:

v7St ' о
Лицо, ответственное зййшйб „  

помощник врача по
i ' w /

ШЛицо, утвердивше^рфбтокол

Саврасова М.Н.,

Ващук В.В., руководитель ИЛ

Протокол № 988-07П с с т р ./и з  z
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия

ИЛ



Р е з у л ь т а т ы  и с п ы т а н и й

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А 1 н и я
1 Общее число 

микроорганизмов
КОЕ/мл 12 не более 50 МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии

бактерий в 
100 мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

о
J Термотолерантные 

колиформные бактерии
бактерий в 

100 мл
не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Дата проведения испытаний: 23 -25.03.2020г
Испытания проводил(и): Филипцова С.В., фельдшер-лаборант, Сидорова О.В., биолог 
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидорова О.В., биолог

М нения и толкования: 

Примечание:__________
(там, где это применимо и уместно)

Лицо, ответственна^ 

помощник

Лицо, утйе

Саврасова М.Н.,

Ващ ук В.В., руководитель ИЛ

Протокол №  967-06м стр. 2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия

ИЛ



12 . М е с т о  п р о в е д е н и я  и с п ы т а н и я :_____________________________________________________________________
(■для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И И  А Н А Л И З

1 Запах балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164 п. 5

2 Мутность ЕМФ менее 1,0 не более 2,6 ГОСТ Р 57164 п.6 
(измерение проводилось 

при длине волны 
падающего излучения 

530 нм)
3 Привкус(вкус) балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164 п. 5

4 Цветность градус 6,1±1,8 не более 20 ГОСТ 31868 метод Б

Дата проведения испытаний: 23.03.2020 г.
Испытания проводил(и): Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., заведующий отделом, 
врач-лаборант
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красавина Т.Н., заведующий отделом,

врач-лаборант

Мнения и толкования:_________________________________________
(там где это применимо и уместно)

Примечание:

Протокол № 987-07П стр. 2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия

ИЛ



Р е з у л ь т а т ы  и с п ы т а н и й

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А 1 н и я
1 Общее число 

микроорганизмов
КОЕ/мл 6 не более 50 МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии

бактерий в 
100 мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

бактерий в 
100 мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Дата проведения испытаний: 23 -25.03.2020г
Испытания проводил(и): Филипцова С.В., фельдшер-лаборант, Сидорова О.В., биолог 

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидорова О.В., биолог

М нения и толкования: 

Примечание:__________
(там, где это применимо и уместно)

Лицо, ответственное 3^  -

помощник врача

Лицо, утвердив

С аврасова М .Н.,

Ващ ук В.В., руководитель ИЛ

Протокол № 966-Обп СТР- z из z
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия

ИЛ



12. Место проведения испытания:________ ______________________________________________
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории) 

Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З

1 Запах балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164 п. 5

2 Мутность ЕМФ менее 1,0 не более 2,6 ГОСТ Р 57164 п.6 
(измерение проводилось 

при длине волны 
падающего излучения 

530 нм)
3 Привкус(вкус) балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164 п. 5

4 Цветность градус 6,1±1,8 не более 20 ГОСТ 31868 метод Б

Дата проведения испытаний: 23.03.2020 г.
Испытания проводил(и): Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., заведующий отделом, 
врач-лаборант
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красавина Т.Н., заведующий отделом,

врач-лаборант

Мнения и толкования:
(там где это применимо и уместно)

Примечание:___________________________________________________

Протокол № 986-07п СТР 2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия

ИЛ



Р е з у л ь т а т ы  и с п ы т а н и й

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
1 Общее число 

микроорганизмов
КОЕ/мл 10 не более 50 МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии

бактерий в 
100 мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

о3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

бактерий в 
100 мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Дата проведения испытаний: 23 -25.03.2020г
Испытания проводил(и): Филипцова С.В., фельдшер-лаборант, Сидорова О.В., биолог 

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидорова О.В., биолог

М нения и толкования: 

Примечание:__________
(там, где это применимо и уместно)

помощник врад:

Лицо, ответствениоелои
✓^Шлио

\«-V>QZ
Лицо, утвердйяийё'

Д^ГС-О Ctl

'~&-9¥д0 * ««о-лкчм
те * «илот» ‘ вин?

Саврасова М.Н.,

Ващ ук В.В., руководитель ИЛ

Протокол №  965-Обп стр- 2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия

Ы п



12 . М е с т о  п р о в е д е н и я  и с п ы т а н и я :

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории) 

Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З

1 Запах балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164 п. 5

2 Мутность ЕМФ менее 1,0 не более 2,6 ГОСТ Р 57164 п.6 
(измерение проводилось 

при длине волны 
падающего излучения 

530 нм)
3 Привкус (вкус) балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164 п. 5

4 Цветность градус 6,0±1,8 не более 20 ГОСТ 31868 метод Б

Дата проведения испытаний: 23.03.2020 г.
Испытания проводил(и): Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., заведующий отделом, 
врач-лаборант
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красавина Т.Н., заведующий отделом,

врач-лаборант

Мнения и толкования:
(там где это применимо и уместно)

Примечание:

Лицо, ответственное за

помощник врача n o / f ^ ^ V - - —

s 3 * 
i8l6 * ,Лицо, утвердившееШи^

Саврасова М.Н.,

Ж Ь э  *

Ващук В.В., руководитель ИЛ

стр 2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия

ИЛ

Протокол №  985-07п



Р е з у л ь т а т ы  и с п ы т а н  и  й

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
1 Общее число 

микроорганизмов
КОЕ/мл 11 не более 50 МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии

бактерий в 
100 мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

бактерий в 
100 мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Дата проведения испытаний: 23 -25.03.2020г
Испытания проводил(и): Филипцова С.В., фельдшер-лаборант, Сидорова О.В., биолог 

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидорова О.В., биолог

М нения и то л к о в ан и я :_________________________________________
(там, где это применимо и уместно) 

Примечание:___________________________________________________

Протокол №  964-06п СТР' ^ из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия

ИЛ



12 . М е с т о  п р о в е д е н и я  и с п ы т а н и я :
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й  а н а л и з

1 Запах балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164 п. 5

2 Мутность ЕМФ менее 1,0 не более 2,6 ГОСТ Р 57164 п.6 
(измерение проводилось 

при длине волны 
падающего излучения 

530 нм)
3 Привкус(вкус) балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164 п. 5

4 Цветность градус 6,0±1,8 не более 20 ГОСТ 31868 метод Б

Дата проведения испытаний: 23.03.2020 г.
Испытания проводил(и): Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., заведующий отделом, 
врач-лаборант
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красавина Т.Н., заведующий отделом,

врач-лаборант

Мнения и толкования:
(там где это применимо и уместно)

Примечание:

Лицо, ответственное за офцрфргецие протокола: 

помощник врача — ■'*

Лицо, утвердивш'

Саврасова М.Н.,

Ващук В.В., руководитель ИЛ

П отокол 984 07п ст^' ^ из ^
РеТ Г таты  относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия

ИЛ



Р е з у л ь т а т ы  и с п ы т а н и й

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А 1 В И Я
1 Общее число 

микроорганизмов
КОЕ/мл 7 не более 50 МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии

бактерий в 
100 мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

бактерий в 
100 мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Дата проведения испытаний: 23 -25.03.2020г
Испытания проводил(и): Филипцова С.В., фельдшер-лаборант, Сидорова О.В., биолог 

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидорова О.В., биолог

М нения и то л ко в ан и я :_________________________________________
(там, где это применимо и уместно) 

Примечание:___________________________________________________

Протокол №  963-Обп в с т р . / и з /
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия

ИЛ



12 . М е с т о  п р о в е д е н и я  и с п ы т а н и я :_____________________________________________________________________
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З

1 Запах балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164 п. 5

2 Мутность ЕМФ 1,6±0,3 не более 2,6 ГОСТ Р 57164 п.6 
(измерение проводилось 

при длине волны 
падающего излучения 

530 нм)
3 Привкус(вкус) балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164 п. 5

4 Цветность градус 6,0±1,8 не более 20 ГОСТ 31868 метод Б

Дата проведения испытаний: 23.03.2020 г.
Испытания проводил(и): Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., заведующий отделом, 
врач-лаборант
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красавина Т.Н., заведующий отделом,

врач-лаборант

Мнения и толкования:_________________________________________
(там где это применимо и уместно)

Примечание:

Протокол №  983-07п ,  р
Результаты  относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия

ИЛ



Р е з у л ь т а т ы  и с п ы т а н и й

№№
ri/n

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А 1 Н И И
1 Общее число 

микроорганизмов
КОЕ/мл 10 не более 50 МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии

бактерий в 
100 мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

о Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

бактерий в 
1Q0 мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Дата проведения испытаний: 23 -25.03.2020г
Испытания проводил(и): Филипцова С.В., фельдшер-лаборант, Сидорова О.В., биолог 

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидорова О.В., биолог

М нения н то л к о в ан и я :___________ ______________________________
(там, где это применимо и уместно)

П римечание:___________________________________________________

Протокол №  962-Обп с с ip. z  из z
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия

ИЛ



12. М е с т о  п р о в е д е н и я  и с п ы т а н и я :  ______________________________________________________________ _
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И И  А Н А Л И З

1 Запах балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164 п. 5

2 Мутность ЕМФ 1,1 ±0,2 не более 2,6 ГОСТ Р 57164 п.6 
(измерение проводилось 

при длине волны 
падающего излучения 

530 нм)
3 Привкус(вкус) балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164 п. 5

4 Цветность градус 5,9±1,8 не более 20 ГОСТ 31868 метод Б

Дата проведения испытаний: 23.03.2020 г.
Испытания проводил(и): Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., заведующий отделом, 
врач-лаборант
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красавина Т.Н., заведующий отделом,

врач-лаборант

Мнения и толкования:_________________________________________
(там где это применимо и уместно)

Примечание:

Протокол № 982-07п стр. 2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Протокол не может быть частично  воспроизведен  без письменного согласия

ИЛ


